Приложение № 6

к Административному регламенту (п. 20)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

	Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России 
по Приморскому краю


наименование территориального органа МЧС России
	Отдел надзорной деятельности города Дальнереченска и Дальнереченского муниципального района 

	наименование органа надзорной деятельности

	692135, г. Дальнереченск ул. Рябуха,73 тел: 8 (42356) 27-0-04, 33-789.

E-mail: ond_dalnerechensky@mchs25.ru

	указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес


Предписание № _59_/_1_/_1_

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад общеразвивающего  вида с. Ракитное» Дальнереченского муниципального района Приморского края 

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, 

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

	во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Дальнереченска и  Дальнереченского  муниципального района по  пожарному надзору  Калугина Константина Викторовича № 59 от 10 марта 2016 г.

	(наименование органа ГПН)

	ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной

	безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 15 марта 2016г. по 11 ч. 00 мин. 15 марта  2016г.

	проведена проверка государственным  инспектором города  Дальнереченска и

	Дальнереченского муниципального района  по пожарному надзору Белоносовым

	(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

	Евгением Анатольевичем помещений и территории детского сада МДОБУ «Д/С с. 

	Ракитное» расположенного по адресу: Приморский край, Дальнереченский район, 


пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) 

	с.  Ракитное, ул. Советская, 23

	по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)



	совместно с
	ИО Заведующего МДОБУ «Д/С с. Ракитное» Корнеевой Алесей Фёдоровной


(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
	В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

	№ 

предписания
	Вид нарушения обязательных  требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения
	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности
	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления должен быть на менее 10 м. Согласно акта на проведение испытаний пожарных кранов давление и водоотдача в противопожарном водопроводе не соответствует норме. 
	ст. 151, ст. 4 п. 3  ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, п. 4.4  СП 8.13130.2009. НПБ 151-2000, НПБ 154-2000, НПБ 152-2000
	01.10.2016г.
	

	2
	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. АПС не соответствует нормам. Отсутствует разработанная и утверждённая в установленном порядке проектная документация на смонтированную в помещениях детского сада автоматическую пожарную сигнализацию. 
	п. 61. ППР в РФ
	01.10.2016г.
	

	3
	В зданиях  и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади. Не все помещения здания защищены  автоматической пожарной сигнализаций, а именно отсутствуют извещатели пожарной сигнализации в тамбурах эвакуационных выходов, кладовой. 
	п. 3 , п. 4,  таб. 3 п. 38 НПБ 110-03, ст. 4 п. 3 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
	01.10.2016г.
	

	4
	Ручной пожарный извещатель должен быть закреплен на расстоянии не менее 0,75 м от прочих приборов и оборудования. Ручной извещатель у пульта ПС закреплен менее 0,75 м от прочих приборов и оборудования. 
	ст. 151, ст. 4 п.3  ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, п. 13.13.2 СП 5.13130.2009
	01.10.2016г.
	

	5
	Приборы приемно-контрольные следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления указанной аппаратуры была 0,8-1,5 м. Приемно-контрольные приборы АПС установлены на высоте более 1,5 м и к ним не обеспечен свободный доступ. 
	п. 12.52 НПБ 88-2001, ст. 4 п. 3 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
	01.10.2016г.
	

	6
	Автоматическая пожарная сигнализация должна монтироваться в зданиях в соответствии с проектной документацией разработанной и утвержденной в установленном порядке. Монтаж оборудования и приборов АПС выполнен не в соответствии с проектной документацией 
	ст. 83 п. 1 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
	01.10.2016г.
	


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

	Государственный инспектор города 

(должность, фамилия, инициалы государственного 

Дальнереченска и Дальнереченского муниципального  района 

инспектора по пожарному надзору)
по пожарному надзору Е.А. Белоносов 
	____________________________________

(подпись)
  М.Л.П.*

	"_15_"_марта_ 2016 года
	


Предписание для исполнения получил: 
	               ______________________
                      (подпись)

       "_15_"_марта_ 2016 года
	_______________________________
(должность, фамилия, инициалы)

_______________________________



